
Verifiche

Commessa: Area Sosta Camper

Descrizione: Impianto elettrico

Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Responsabile: Per. ind. Marco Poloni

Data: 05/05/2022

Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore: Per. ind. Marco Poloni

Note:



Verifiche
Data: 05/05/2022

Responsabile: Per. ind. Marco Poloni
Cliente: Comune di Castione della Presolana (BG)

Utenza Ib<=In<=Iz Verif. PdI Ver. I²t Imag<Imagmax Contatti indiretti CdtT (Ib)

Fornitura QIGU

QIGU 13<=32<=55 A 20 >= 15 kA Verificato 320 < 447,8 A Verificato 0,837<=4 %

Area Sosta QASC

89G 13<=32 A (Ib<=In) Verificato 0,837<=4 %

Q1 12<=25<=30,8 A 20 >= 1,78 kA Verificato 250 < 323,2 A Verificato 1,14<=4 %

Q2 0,481<=6<=17,3 A 45 >= 0,877 kA Verificato 60 < 175,3 A Verificato 0,93<=4 %

Q3 0,722<=10<=17,3 A 35 >= 0,877 kA Verificato 100 < 108,9 A Verificato 1,12<=4 %

Q4 0,481<=6<=17,3 A 45 >= 0,877 kA Verificato 60 < 87 A Verificato 1,09<=4 %

Per. Ind. Marco Poloni  Progettazione Impianti Eletrici Via SS. Trinità, 34  24020  Rovetta  BERGAMO
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